
รายการทดสอบ หน่วย เกณฑท่ี์ก าหนดสูงสุด เกณฑท่ี์อนุโลมใหสู้งสุด *

 1. สี (Colour) (แพลตตินัม-โคบอลท ์) 5 15

 2. ความขุ่น (Turbidity) (ซิลิกา) 5 20

 3. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.5 ถึง 8.5 ไมเ่กิน 9.2

 4. กล่ิน (Odour) - ไมเ่ป็นท่ีรงัเกียจ ไมเ่ป็นท่ีรงัเกียจ

 5. รส (Taste) - ไมเ่ป็นท่ีรงัเกียจ ไมเ่ป็นท่ีรงัเกียจ

 6. ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solides) (มก./ล.) 500 1,500

 7. เหล็ก (Iron) (มก./ล.) 0.5 1.0

 8. แมงกานีส (Manganese) (มก./ล.) 0.3 0.5

 9. (เหล็กและแมงกานีส) (มก./ล.) (0.5) (1.0)

10. ทองแดง (Copper) (มก./ล.) 1.0 1.5

11. สงักะสี (Zinc) (มก./ล.) 5.0 15

12. แคลเซียม (Calcium) (มก./ล.) 75** 200

13. แมกนีเซียม (Manganese) (มก./ล.) 50 150

14. ซลัเฟต (Sulfate) (มก./ล.) 200 250

15. คลอไรด ์(Chloride) (มก./ล.) 250 600

16. ฟลอูอไรด ์(Fluoride) (มก./ล.) 0.7 1.0

17. ไนเตรท (Nitrate) (มก./ล.) 45 45

18. อลัคลิเบนซีนซลัโฟเนต (ABS) (มก./ล.) 0.5 1.0

19. ฟีโนลิกซบัสแตนซ ์(Phenolic substances, as phenol) (มก./ล.) 0.001 0.002

 20. ปรอท (Mercury) (มก./ล.) 0.001 -

 21. ตะกัว่ (Lead) (มก./ล.) 0.05 -

 22. อารเ์ซนิก (Arsenic) (มก./ล.) 0.05 -

 23. เซเลเนียม (Selenium) (มก./ล.) 0.01 -

 24. โครเมยีม (Chromium) (มก./ล.) 0.05 -

 25. ไซยาไนด ์(Cyanide) (มก./ล.) 0.2 -

 26. แคดเมยีม (Cadmium) (มก./ล.) 0.01 -

 27. แบเรียม (Barium) (มก./ล.) 1.0 -

 28. สแตนดารด์เพลตเคานต ์   (Standard Plate Count) (โคโลนี/ลบ.ซม.) 500 -

 29. โคลิฟอรม์แบคทีเรีย (เอ็มพีเอ็น/100 มล.) นอ้ยกว่า 2.2 -

 30. อี.โคไล (E. coli) - ไมม่ี -

  ผลการทดสอบ :   (1) ND  =  Not Detected

ถา้ความกระดา้งทั้งหมดเมือ่ค านวณเป็นแคลเซียมคารบ์อเนตมีปริมาณต า่กวา่ 300 มก./ล. ใหถื้อวา่น ้าน้ันเป็นไปตามมาตรฐาน

  ท่ีมา : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนท่ี 68  วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2521

                         (2) วิธีใชท้ดสอบ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23
rd
    edition 2017.

                         (3) โคลิฟอรม์แบคทีเรีย  <2.2 เอ็มพีเอ็น/100 มล.   หมายถึง  ไมพ่บโคลิฟอรม์แบคทีเรีย

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัท่ี 332 (พ.ศ.2521)

มาตรฐานเลขท่ี มอก.257 เลม่ 1-2521

เร่ือง ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมน ้าบริโภค เลม่ 1 ขอ้ก าหนดเกณฑค์ณุภาพ

 * เกณฑอ์นุโลมใหสู้งสุด เป็นเกณฑท่ี์อนุญาตใหส้ าหรบัน ้าประปาหรือน ้าบาดาลท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชบ้ริโภคเป็นการชัว่คราว  และน ้าท่ีมีคุณลักษณะอยูใ่นระหวา่งเกณฑ์

    ท่ีก าหนดสูงสุด กบัเกณฑท่ี์อนุโลมใหสู้งสุดน้ัน ไม่ใช่น ้าท่ีใหเ้คร่ืองหมายมาตรฐานได้

 ** หากแคลเซียมมีปริมาณสูงกวา่ท่ีก าหนด และแมกนีเซียมมีปริมาณต า่กวา่ท่ีก าหนดในมาตรฐาน ใหพ้ิจารณาแคลเซียมและแมกนีเซียมในเทอมของความกระดา้งทั้งหมด


